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Odeljenje za higijenu
Datum izdavanja izvestaja: 08.08.2016

Podaci o korisniku usluga

Korisnik usluga/ Podnosilac zahteva Kamen i pesak D.0.0.Beograd
Adresa .s. Milentija Popovi¢ 5/A BEOGRAD
Vliasnik uzorka: /
Adresa:/
Drugi podaci od znacaja:/
Podaci 0 uzorku

ID broj uzorka: VP 2103
Broj protokola Odeljenja za higijenu: LVO 484

Naziv uzorka: voda za pice

Broj zapisnika o uzorkovanju: br.zahteva 001662
Datum uzorkovanja/ D2tum prijema uzorka: 01.08.2016
Nacin dostave uzorka: Uzorkovao Zavod

Vrsta vodnog objekta: Kaptiran izvor

Mesto uzorkovanja: voda sa izvora-Selo Stepanje
Zahtevano ispitivanje:  mikrobiolosko,fizitko-hemijsko
Drugi podaci od znac¢aja za analizu:/

Napomene: /

Uzorkovanje vrseno prema UPU 01

Dostaviti:

-korisniku
-a/a
-RSy
e
,_’}"l,‘ K a

Reuliati se odnose samo na ispitane uzorke, lTzvedtaj se moze kopiati o reprodukovatt iskljudivo v eclost
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Specijalista higijene:

Jukovié
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Centar za mikrobiologiju
REZULTATI MIKROBIOLOSKOG ISPITIVANJA VODA
Vrsta vodnog objekta: Kaptirani izvor
Mesto uzorkovanja: Voda sa izvora
ID-broj uzorka/laboratorijski broj: VP2103/2070
Datum uzorkovanja/Datum prijema u Jaboratoriju: 01 .08.2016./ 01.08.2016.
Datum zavrietka ispitivanja: 06.08.2016.
Drugi podaci od znataja:
REZULTATI ISPITIVANJA
Jedinica referentna oznaka
Parameter i rezultat S By
Najverovatniji broj koliformnih bakterija MPN MPN>16 <10 SMV-1.2.11
u 100 ml
Fekalne koliformne bakterije - POZITIVAN negativan SMV-2.21%
Streptokoke fekalnog porekla - negativan negativan | SMV-3.1.1"
Proteus vrste - negativan negativan | SMV-4.1%
Sulfitoredukujuce klostridije u 100 ml - 0 =1 SMV-5.1.1"%
Pseudomonas aeruginosa - negativan negativan | SMV-6.1.1""
Ukupa_r‘l broj svih aerobnih mezofilnih i 420 <100 SMV-1.1.1"
bakterija u | ml vode
Legenda o primenjenim metodama: *neakreditovana metoda
Prirutnik ¥ -Standarne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti voda za pice
. Izolovani mikroorganizmi identifikovani su kao: Escherichia coli

1ZJAVA O USAGLASENOSTI

Ispitivani uzorak vode na osnovu mikrobioloske analize NE_ODGOVARA uslovima

predvidenim Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za pice”SLlist

”SRIJ br. 42/98 1 44/99

Rezultati se odnose samo na ispitane uzorke
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Odeljenje za sanitarnu hemiju
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKOG ISPITIVANJA VODE ZA PICE
ID broj uzorka/Laboratorijski broj: VP2103/929L

Uzorak: Voda za pi¢e — 1 uzorak

Vrsta vodnog objekta: Kaptiran izvor

Mesto uzorkovanja: Voda sa izvora

Analiza koja se trazi: “A”pregled

Datum uzorkovanja/Datum prijema u lab.:01.08.2016. Datum zavrietka ispitivanja:02.08.2016.

Maksimalno
Odredivani parametri Rezultar dozvoljene Oznaka metode
koncentracije
Temperatura, °C ( na terenu) 10.0 / SM-P-1V-11
Boja, stepeni Co-Pt skale <5 5 SM-P-1V-5/A"
Miris bez bez SM-P-[V-2*
Mutnoc¢a, NTU 0.96 5 SM-P-1V-4/B™)
pH vrednost 7.00 6.8-8.5 SM-P-IV-6/A'
Elektroprovodljivost na 20 °C, uS/cm 519 1000 SM-P-1V-11'%
UtroSak KMnOj, mg/I 6.5 8 SM-P-IV-9a'%
Hloridi (CI'), mg/I 10.4 200 SRPS ISO 9297:1997
Amonijak (NH3), mg/| 0.20 1.0 SM-P-V-2/B 13
Nitriti (NOy), mg/I 0.03 0.03 SM-P-V-32/A19
Nitrati (NO5'), mg/I 38.8 50.0 SM-P-V-31/C™)
Gvozde, mg/l <0.05 0.3 SM-P-V-17/C'%
Mangan, mg/| <0.05 0.05 SM-P-V-26/A")
Rez. hlor (na terenu), mg/| / 0.5 SM-P-V-18/B'?

Legenda primenjenih metoda:

Priruénik ' -Voda za piée, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu
zastitu, NIP “Privredni pregled”, Beograd 1990

SRPS ISO- srpski standard identi¢an 1SO standardu

* neakreditovana metoda

IZJAVA O USAGLASENOSTI

Uzorak vode u fizitkohemijskom pogledu ODGOVARA Pravilniku o higijenskoj ispravnosti
vode®za pice (“Sl. list SRJ” br. 42/98 i 44/99).

/" Analiticar; Vs o3 - Sef Ogeljenjs : //

Wy 200 o ug e (T e Nu

dipl fiz hem B#fjana Mladenovi¢ Mo S L¥RD diprhem Radmila Tomi¢
spec fizicke hemije W o, v A spec sanitarne hemije

Rezultati se odnose samo na ispitane uzorke, Izvestaj se moze kopirati i reprodukovati iskljucivo u celosti
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Podaci iz protokola i zapisnika

Korisnik usluga: _Kamen i pesak™ DOO

Adresa sediSta: ul. Milentija Popovica br. 5/A, Beograd
Vrsta uzorka: Voda za pice

Vrsta vodnog objekta: Kaptiran izvor

Mesto uzorkovanja: Voda sa izvora — selo Stepanje
Zahtevano ispitivanje: Mikrobiolosko i fizicko-hemijsko
Drugi podaci od znacaja:

Uzorak primljen u Zavod 01. 08. 2016.

Napomene:
U prilogu izvestaj o ispitivanju ID br. VP 2103.

STRUCNO MISLJENJE

[zvestaji o rezultatima laboratorijskih ispitivanja uporedeni su sa Pravilnikom o dezinfekciji i
pregledu vode za pice (»Sl. gl. SRS« br. 60/81), Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za pice
(»SL. list SRJ«, br. 42/98, 44/99) i Pravilnikom o uslovima koji mora da ispunjava voda za pice (»S1. gl.
SRS« br. 26/77).

Na osnovu stru¢nih konsultacija, prema Izjavi o usaglaSenosti i rezultatima laboratorijskih
ispitivanja ispitanih uzoraka. zaklju¢eno je da trenutno stanje pregledane vode :

VP 2103 NE ZADOVOLJAVA
propisant kvalitet 1 higijensku ispravnost vode za pice. u pogledu ispitivanih parametara. u odnosu na
kontrolisane pokazatelje za redovne prilike.
[zvesta) o ispitivanju je dat u prilogu misljenja i ¢ini njegov sastavni deo. Misljenje se odnosi
samo na ispitane uzorke.

Napomena: /Predlog mera:

Mikrobioloski nalaz: pozitivan test na fekalne koliformne bakterije; izolovane bakterije su
identifikovane kao Escherichia coli, MPN > 16 i prisustvo 420 aerobnih mezofilnih bakterija u 1 ml.

Voda nije za pice, ali moze da se koristi za tehni¢ko-sanitarne potrebe. Obezbediti sanitarnu
zaStitu ¥¢istu okolinu u pre¢niku od najmanje 50 metara) 1 dezinfekciju vode. Potom obaviti proveru
vode pomoc¢u kontrolnog pregleda.

Postupiti po ¢l. 4 st | tacka 251 ¢l. 27 Zakona o hezbednosti hrane (,,S1. glasnik RS, br.
92/2015).

Rezultati se odnose samo naispitane uzorke. Izvesta) se moze Kopirati i reprodukovati isklju¢ivo u celost



